
Wybrane zagadnienia z zakresu 
zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie
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• liczba podstacji trakcyjnych – 41 szt.

• moc zainstalowana – 128,0 MW

• liczba zespołów prostownikowych – 160,0 szt.

• liczba zasilaczy trakcyjnych (ogółem) – 347 szt.

w tym: jednokablowych – 12 szt.

wielokablowych – 335 szt.

Układ zasilania
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Podstacja trakcyjna Maczka

Podstacja trakcyjna
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SCHEMAT ZASILANIA PODSTACJI TRAKCYJNYCH 
TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH PO STRONIE 15kV
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Sieć trakcyjna

Schemat zasilania podstacji trakcyjnych Tramwajów Warszawskich po stronie 15kV
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Schemat zasilania po stronie 15 kV AC
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Podstacja trakcyjna po modernizacji – ulica Siedmiogrodzka

• rozdzielnia średniego napięcia 15kV

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Nowy prostownik - podstacja Maczka

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Transformator prostownikowy suchy - podstacja Obozowa

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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słup nr 1
SRTO-3

słup nr 16
EST-1

słup nr 31
EST-1

słup nr 42
EST-1

słup nr 54
EST-1

Sieć trakcyjna

Układ zasilania na podstacji Rydygiera

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Rozdzielnice prądu stałego – podstacja Maczka

• rozdzielnice prądu wyprostowanego 660 V

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Rozdzielnica prądu stałego – zasilacz Leszno - podstacja Siedmiogrodzka

• rozdzielnice prądu wyprostowanego 660 V

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Wyłącznik szybki BWs - podstacja Siedmiogrodzka

• rozdzielnice prądu wyprostowanego 660 V

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Wyłącznik szybki Gerapid - podstacja Maczka

• rozdzielnice prądu wyprostowanego 660 V

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Rozdzielnica kabli powrotnych przed modernizacją – podstacja Międzyparkowa

• rozdzielnice kabli powrotnych

Urządzenia elektroenergetyczne w podstacji trakcyjnej
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Długość ogółem: 280,35 km tp (toru pojedynczego) długość sieci w podziale na 
usytuowanie:

• na szlaku – 220,94 km tp,

• na pętlach – 23,43 km tp,

• w zajezdniach – 35,98 km tp. 

Rozróżniamy cztery typy sieci trakcyjnej wynikające z warunków technicznych i 
ruchowych, jakim podlegać mają poszczególne odcinki sieci:

• sieć na szlaku prostym,

• sieć na skrzyżowaniach,

• sieć na pętlach,

• sieć na zajezdniach.

Sieć trakcyjna

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Składnikami sieci trakcyjnej górnej są:

• konstrukcje wsporcze (słupy) wraz z fundamentami,

• konstrukcje nośne (wysięgniki, zawieszenia poprzeczne),

• przewody trakcyjne (drut jezdny i lina nośna),

• urządzenia kompensacyjne przewodu jezdnego,

• punkty zasilające,

• punkty powrotne.

Sieć trakcyjna
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Nowo wybudowana sieć – Bemowo

Sieć trakcyjna
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Sieć trakcyjna – ulica Filtrowej przy ulicy Krzyckiego

Sieć trakcyjna
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Izolator sekcyjny – ulica Grójecka

Sieć trakcyjna
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Słup – ulica Wolska

Sieć trakcyjna
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Długość ogółem: 930 km

w tym: 
• kable zasilające: 520 km,

• kable powrotne: 410 km,

• kable sterownicze: 81 km.

Sieć kablowa
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Skrzynka punktu powrotnego PP

Sieć trakcyjna
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Rozłącznik sekcyjny produkcji ZPRE Jedlicze – ulica Marszałkowska

Sieć trakcyjna
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Rozłącznik sekcyjny produkcji ZPRE Jedlicze – ulica Marszałkowska

Sieć trakcyjna
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Sieć trakcyjna

Przykładowy układ zasilania dwustronnego odcinka sieci
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Dziękuję za uwagę !!!
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